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Spre .ştiinţă :
Direcţia (Je Sănătate Publică Hunedoara 
Control in Sănătate Publică Hunedoara

C onform  Legii nr, 458/2002 privind calitatea apei potabile şi a Hotărârii de (iuvern  nr. 
974/2004 de aprobare a "N orm elor de supraveghere . inspecţie sanitară şi monitorizare a 
calităţii apei potabile”, producătorii de apă prelevează şi analizează un num ăr de probe de apă 
din flecare zonă de aprovizionare  în conform itate  cu ” Programul de monitorizare a calităţii 
apei potabile

Laboratoarele  SC APA PR O D  SA Deva efectuează verificarea calităţii apei potabile ;
- la ieşirea din staţia de tratare
- la ieşirea din rezervoarele de inmagazinare
- la consum atorii  din zonele  de aprov izionare unde se distribuie apă potabilă de către
societatea noastră .
Programul de m onitorizare  prevede ;
- punctele de prelevare
- numărul de probe de apă analizate în flecare zonă de  aprovizionare
- parametrii care se determ ină  ; m icrobiologici, chimici şi indicatori .

Pentru perioada : 1 — 31 IULIE 2022, vă transmitem date referitoare la calitatea apei 
potabile furnizate de societatea noastră ;

1. l.a ieşirea din Staţia de tratare a apei Sântăm ăria  Orlea ;

( C = co re sp u n z ă to r , N = m ecorespunză to r)

C lor  rezidual liber, 
turbiditate

ph, gust, culoare, 
miros, duritate 

totală, oxidabilitate

Nr.
probe

744

C

744

nr. C N
probe 

186 186

Conductivitate , 
cloruri, amoniu, 

nitriti/nitrali, sulfaţi, 
sodiu, sulfuri si 

hidrogen sulfurat 
nr. C N

probe

62/4 62/4

l{.coli, enterococi, 
Nr. colonii la 22 si 

37'X', bacterii 
coli forme

Clostridium
perfringens

nr. C N nr. C N
probe 

31 31

probe 

4 4
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2. La ieşirea din rezervoarele de inm aga/inare  :

Rezervor de 
inm agazinare

E.coli, bacterii coliforme. 
enterococi, nr. colonii la 22 si 

37 '’C

Clor rezidual liber, turbiditate

Nr. probe 1 C' N Nr. probe | C N
R 2 X 10.000 mc 4 4 - 4  ̂ 4 ~ -

R 2 X l.OOO m c M intia 4 4 - 4 4 -

R 2 X 2.000 mc 4 4 - 4 4 -

R 2 X 1.000 mc 4 4 - 4 4 -

R 2 X 300 mc 4 4 • 4 4 -

3. M onitorizarea operaţionala  a calitatii apei potabile ia consiiinalor :

Parametrii de analizat

-E.coli
-Enterococi
-Bacterii coliforme
-Nr.colonii la 22 si 37 '’C
-Clor rezidual liber
-aluminiu
-amoniu
-conductivitate
-C lostrid ium  perfringens
-culoare
-gust
-miros
-nitriţi
-oxidabilitate
-pH
-turbiditate

N u m ăr  probe de prelevat /an 
Z one  de aprovizionare  in municipiul D EVA, 
Nr. populaţie  = 48.728  

Rezervor 
2x10.000  

Nr. populaţie  
38.010

28 probe /an

*- daca este folosit in tratarea apei

Rezervor 
2x1000 Mintia

Rezervor
2x2000

Rezervor
2x1000

Rezervor
2x300

Nr. populaţie  Nr. populaţie  Nr. populaţie Nr. populaţie
745 5.012 4.088 873

4 probe /an 7 probe an 4 probe /an 4 probe /an

4. M onitorizarea operaţionala  a calitatii apei potabile in Santulialm ;



Nr.
crt. Parametrii de analizat

N um ăr probe de prelevat

Zona S a n tu h a lm  
Nr. populaţie  444

R e z e rv o r
Santuhalm

1. -E.coli 
-Enterococi 
-bacterii co lifonne  
-Nr.colonii la 22 si 37“C 
-Clor rezidual liber

4 probe /an 1 proba /sapt.

2_ -amoniu
-Clostridium perfringens
-conductivitate
-culoare
-gust
-miros
-nitriţi
-oxidabilitate
-pH
-turbiditate
-aluminiu*

4 prttbe /an

*- daca este folosit in tra tarea apei

Având în vedere  rezultatele obţinute, apa potabilă c o re s p u n d e  din punct de vedere al 
parametrilor de calitate microbiologici,  chimici şi indicatori conform  Legii nr. 458/2002 com pletată  
de Legea nr. 3 11 /2004  .
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